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石油勘察设计

有限公司

中海油（广东）

新能源工程设

计有限公司

台 1

名称：地源热泵机组

制冷量：32.5KW

制冷供回水：7/12

电功率：12KW

设备承压≮1.6MPa

制冷工况：COP≮5

台 1

名称：定压补水装置

套 1

名称：卧式暗装多联机风管机KT1

台 1
制冷量：4KW

制热量：4.5KW

静压：30Pa

名称：卧式暗装多联机风管机KT2

台 1
制冷量：6.3KW

制热量：7.1KW

静压：30Pa

台 1

名称：太阳能循环水泵

水流量：1.4m/h

扬程：7m

电功率：250W

3

台 1

中海油（广东）

新能源工程设

计有限公司

制热量：34KW

制热供回水：45/40

1:100 目录A4

1:100 设备清单A4 1:100 设备清单A4

℃ ℃

名称：多联机室外机SAC

台 1
制冷量：40KW

制热量：45KW

电功率：11KW

名称：四面出风嵌入式内机KT3

台 4
制冷量：7.5KW

制热量：8.5KW

静压：30Pa

台 1

名称：保温水箱

容量：3m

尺寸：1.5m×1m×2m(长×高×宽)

保温层厚度不小于100mm

台 1

名称：地源热泵一次侧泵

水流量：7.3m/h

扬程：12m

电功率：550W

3

台 1

台 1

台 1

名称：地源热泵一次侧泵

水流量：6m/h

扬程：12m

电功率：550W

3

制热工况：COP≮6

电源：220V/50HZ

电源：220V/50HZ

电源：220V/50HZ

名称：蓄热循环泵

水流量：1.5m/h

扬程：7m

电功率：250W

3

电源：220V/50HZ

地源热泵源端设备

3

地源热泵源端设备

地源热泵源端设备

地源热泵源端设备

地源热泵源端设备

地源热泵源端设备

尺寸：500mm×420mm×750mm(长×高×宽) 地源热泵源端设备

名称：卧式暗装风机盘管FP1

台 3
制冷量：5.4KW

制热量：≥5.4KW（低温工况-7℃）

静压：30Pa

名称：卧式暗装风机盘管FP2

台 1
制冷量：2.7KW

制热量：≥2.7KW（低温工况-7℃）

静压：30Pa

台 1

中海油（广东）

新能源工程设

计有限公司

名称：控制箱（地源热泵系统）

台 1

名称：卧式暗装风机盘管FP3

台 2
制冷量：3.6KW

制热量：≥3.6KW（低温工况-7℃）

静压：30Pa

名称：线控器（热泵） 套 7

壁挂式安装

尺寸：600mm×500mm×200mm(高×宽×深) 地源热泵源端设备

地源热泵末端设备

1:100 设备清单A4

补水量：1m/h
3

具体尺寸由厂家确定

具体尺寸及补水量由

名称：卧式暗装风机盘管FP4

制冷量：7.2KW

制热量：≥7.2KW（低温工况-7℃）

静压：30Pa

地源热泵末端设备

地源热泵末端设备

地源热泵末端设备

厂家根据现场条件确定

电源：380V/50Hz
台 2

台 1

中海油（广东）

新能源工程设

计有限公司

1:100 设备清单A4

名称：分体式柜机空调FT2

台 1
制冷量：10KW

多联机系统设备

多联机系统设备

多联机系统设备

多联机系统设备

名称：直流式送风机ZF1

风量：1200m/h

功率：300W

静压：420Pa

电源：220V/50Hz

名称：直流式送风机ZF2

风量：1500m/h

功率：400W

静压：420Pa

电源：220V/50Hz

新风系统设备

新风系统设备

（办公室送风）

（餐厅送风）

名称：轴流式排风机PF1

风量：500m/h

功率：120W

电源：220V/50Hz

名称：天花式排扇

风量：270m/h

功率：30W

电源：220V/50Hz

名称：冷暖分体式空调FT1

制冷量：6.3KW

制热量：6KW
设备位置：弱电间

3

3

3

3

卫生间

功率：2.1kW

功率：3kW

强电间
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1:100 地源热泵系统图A3

接室内末端风机盘管

地源管

空调冷/热水管

系统水管

压力表

温度计

逆止阀

蝶 阀

截止阀

P

金属软连接

Y 溢流管

定压补水管

图例

开关型电动两通阀

橡胶软连接

变径管

能量计量表

冷凝水管n

球阀

Y型除污器太阳能热水管

流量开关

接室外太阳能系统

接室内给水管道

接室外内部土壤埋管

接室外外围土壤埋管

* 供暖工况中，太阳能热水接入空调水系统时，Va关，Vb开；

  供暖工况中，太阳能热水接入土壤埋管系统时，Va开，Vb关。

不同工况阀门运行状态表

工况 供冷 供热

V1 开 开

V2 开 开

V3 开 开

V4 开 开

V5 开 开

V6 开 开

开

关

Va

关Vc

开/关

Vd

关/开Vb

关

开

开

*

*

蓄热

开

开

关

关

关

关

关

关

关

开

地源热泵系统图
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1:100 餐厅多联机系统图A3

多联机空调系统图
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1:100 餐厅多联机平面布置图A3

餐厅多联机空调平面布置图

A

图名：

时间 设计证书号

项目工号

比例

版次

设计

审定

审核

校对

签署人

A244002394

职责 项目名称：

专业负责人

项目负责人

业主：

图号：

清洁能源分公司综合能源
服务分公司  CNOOC(Guangdong)New Energy Engineering Design Co.,Ltd. 

   中海油(广东)新能源工程设计有限公司

2024DD011

DD-DWG-HV-1003-01

东沽办公楼二期风光热综合能源试验
验证项目设计服务

DD-DWG-HV-1001-02

修
改

栏

说明 设计 校对 审核版次 时间

建
筑

结
构

暖
通

给
排

水

0

1:100

会
签

专
业

签
署

人

时
间

0

1:100 办公室通风空调平面布置图A1
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热泵机房设备布置图
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新风系统平面布置图

中海油（广东）

新能源工程设

计有限公司

m 240镀锌钢管  DN20/橡塑保温厚度δ=25mm

镀锌钢管  DN25/橡塑保温厚度δ=25mm m 30

镀锌钢管 DN32/橡塑保温厚度δ=32mm m 70

m 8

m 18

m 20

m 33U-PVC冷凝水管 DN20/橡塑保温厚度δ=15mm

m 41U-PVC冷凝水管 DN25/橡塑保温厚度δ=15mm

m 31U-PVC冷凝水管 DN32/橡塑保温厚度δ=15mm

平米 15室外铝皮保护 δ=0.5mm

个 5

个 3

百叶出风口

百叶出风口

镀锌薄钢板风管

个 1

风管厚度：0.75mm/橡塑保温厚度:30mm

38

33

1:100 材料清单A4

仅为参考实际以现场为准

仅为参考实际以现场为准

仅为参考实际以现场为准

仅为参考实际以现场为准

仅为参考实际以现场为准

仅为参考实际以现场为准

仅为参考实际以现场为准

仅为参考实际以现场为准

仅为参考实际以现场为准

仅为参考实际以现场为准

仅为参考实际以现场为准

仅为参考实际以现场为准

仅为参考实际以现场为准

仅为参考实际以现场为准

仅为参考实际以现场为准

m 2

1项 仅为参考实际以现场为准

中海油（广东）

新能源工程设

计有限公司

2

个 1

1

个 1
浅层地热交换进气口

Ф450，304不锈钢材质、内置G4滤网，

18

12EXP 90°快捷双承弯头 DN300

项 1

1:100 材料清单A4

仅为参考实际以现场为准

仅为参考实际以现场为准

仅为参考实际以现场为准

仅为参考实际以现场为准

地源热泵厂家配套

仅为参考实际以现场为准

仅为参考实际以现场为准

仅为参考实际以现场为准

仅为参考实际以现场为准

仅为参考实际以现场为准

仅为参考实际以现场为准

说明：

1.本次设计仅设备间内热泵机组源端系统及室内末端风机盘管系统，地源系统及太阳能系统由厂家深化设计。

注：

1.系统图中冷媒管及冷凝管尺寸供参考，以厂家实际供货为准。

1、管路为示意，存在绕梁或者改路现象，具体以现场为准；

注：

2、空调冷凝水盘的泄水支管沿水流方向的坡度不应小于 0.01，冷凝水水平干管不宜过长，其坡度不宜小于 0.003；

1、管路为示意，存在绕梁或者改路现象，具体以现场为准。

注：

2、凝水盘的泄水支管沿水流方向坡度不宜小于 0.010；冷凝水干管坡度不宜小于 0.008，且不允许有积水部位。

2、空调制冷剂管道坡度，由厂家根据制冷剂确定。

多联机空调系统图

餐厅多联机空调平面布置图

办公室通风空调平面布置图

地源热泵系统图

办公室通风空调平面布置图

新风系统平面布置图

冷凝水管

冷 媒 管

暗装式内机

多联机室外机

图  例

分歧管

四面出风式内机
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1:100 设计说明A3
暖通空调设计说明
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1:100 施工说明A2

一、工程概况

二、设计依据

三、设计内容

四、设计参数

五、地源热泵

七、通风

八、节能篇

九、环保篇

十、卫生防疫

六、空调

暖通空调设计说明

暖通空调施工说明

三、水管系统

五、绝热/保温

五、系统调试

六、其它

一、总则

二、风管系统

四、多联机系统

暖通空调施工说明

名称：太阳能集热器、地源井及地下管线 套 1

具体参数由厂家深化设计

不在本次设计范围内，

仅供业主参考

能效：一级能效

设备位置：强电间

能效：一级能效

挂式

柜式

3、室外埋地部分需做好防腐

名称：线控器(多联机) 套 5

室外埋地部分需做好

防腐后套入DN150的镀锌管埋地

仅为参考实际以现场为准m 27

铜管  Ø6.4/橡塑保温厚度δ=25mm

铜管  Ø9.5/橡塑保温厚度δ=25mm

铜管 Ø12.7/橡塑保温厚度δ=25mm

铜管  Ø15.9/橡塑保温厚度δ=25mm

Ø19.1/橡塑保温厚度δ=25mm铜管

铜管 Ø22.2/橡塑保温厚度δ=25mm

铜管 Ø25.4/橡塑保温厚度δ=25mm

m 5 仅为参考实际以现场为准

百叶出风口

百叶出风口

双层百叶，800x200，材质不锈钢，带调节阀

双层百叶，800x200，材质不锈钢

双层百叶，800x250，材质不锈钢

个 1 仅为参考实际以现场为准

双层百叶，800x350，材质不锈钢

平米 仅为参考实际以现场为准

格栅回风口 仅为参考实际以现场为准双层百叶，800x250，材质不锈钢

格栅回风口 仅为参考实际以现场为准单层百叶，800x200，材质不锈钢 个 8

个 1

镀锌薄钢板风管DN300 风管厚度：0.75mm/橡塑保温厚度:30mm

镀锌薄钢板风管DN250 风管厚度：0.75mm/橡塑保温厚度:30mm 34

镀锌薄钢板风管DN175 风管厚度：0.75mm/橡塑保温厚度:30mm 8

镀锌薄钢板风管DN120 风管厚度：0.75mm 5

m

m

m

m

仅为参考实际以现场为准

仅为参考实际以现场为准

仅为参考实际以现场为准

方形散流器

方形散流器

尺寸300x300

尺寸285x285

方形散流器

方形散流器

尺寸200x200

尺寸175x175

方形散流器 尺寸420x420

个

个

个

个

1

1

仅为参考实际以现场为准

仅为参考实际以现场为准

防虫、防雨、防尘

浅层地热交换新风管道 DN300，球锌铝金属合金、400g/m2 Zn-Al ，

外防腐、抗菌内涂层、6mm壁厚L=6000mm

冷凝水集水井（新风系统）DN300 含管道、卡箍、管堵、自动排水泵

网络型4通道 /

温湿度记录仪

仅为参考实际以现场为准

记录系统数据

1

支

套

套

1套

阀门、仪表 包括压力表、温度表、能量表、蝶阀

（地源热泵） 逆止阀、截止阀、球阀、电动阀 若干

水管吊装五金件 项 1

信号控制线 项 1

全年性能系数APF不小于4.0
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